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PANSTWOWY POWIATOWY Swidnik, dn. 14.03.2023 r.
INSPEKTOR SANITARNY
W SWIDNIKU Urzad Miejski

w Piaskach

2811.2023.DC

21-045 Swidnik, Al. Lotnikéw Polskich 1 Wpiyn€to dn.15-03-2023
. Przyjeto przez:
tel. 81 745-56-10, fax. 81 468-70-20 Angelika Wilkotek
psse.swidnik@sanepid.gov.pl https:(/ https://www.gov.pl/web/psse-sug%ﬂ/
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ONS.HK.903.1.52.2023 \D\b{;
Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowej 2

\k .
p\ 21 - 050 Piaski

/ (przestano pocztg elekironiczng)
BIE ACA OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U. 2023 r., poz. 338), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, z 2017 r. poz. 2294), Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swidniku po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badai prébek wody
pobranej przez pracownikéw Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Swidniku z wodociggu
zbiorowego zaopatrzenia Brzeziczki, numery sprawozdan:

* DL.9051.1.88.2023, DL.9051.1.89.2023, probka wody pobrana w dn. 20.02.2023 r., punkt:
WZZ Brzeziczki, Emiliandéw 34 — posesja prywatna (sprawozdania z dn. 23.02.2023 r.),

* DL.9051.1.90.2023, DL.9051.1.91.2023, prébka wody pobrana w dn. 20.02.2023 r., punkt:
WZZ Brzeziczki, Majdan Brzezicki 40, blok mieszkalny — kran w pomieszczeniu pralni
(sprawozdanie z dn. 23.02.2023 r.),

= DL.9051.1.92.2023, DL.9051.1.93.2023, prébka wody pobrana w dn. 20.02.2023 r., punkt:
WZZ Brzeziczki, Brzezice 44, blok mieszkalny — kran w piwnicy (sprawozdanie z dn.
23.02.2023 r.),

stwierdzil przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociagu zbiorowego zaopatrzenia

Brzeziczki.

Uzasadnienie

Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swidniku wydaje ww. oceng jakosci wody w oparciu
o sprawozdania z wlasnych badan jakosci wody, sprawozdania sporzadzone przez akredytowany Dzial
Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Analiza wody pobranej
do badania wykazata, ze woda w badanym zakresie odpowiada warunkom okreslonym w rozporzadzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. 22017 r. poz. 2294). PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Wmdmkn
Zalaczniki: Mo f

Sprawazdania z badania wody Nr: DL.9051.1.88,2023, DL.9051.1.89.2022, DL.9051.1.90. 2023, DL.9051.1.91.2023 DL.9051.1.92,2023, DL.9051.1,93. 202

Otrzymuje:
L. Adresat (zuk piaski@onet.pl)
2: aa
Do wiadomosci;
1. Burmisirz Miasta Piaski (um{@piaski.pl)
str. 1zl
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr DL.9051.1.88.2023

Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Swidniku, 21-045 Swidnik,
Al. Lotikow Polskich 1

Podstawa badania: Porozumienie nr DL.9050.5.4.2023 z dnia 07,02.2023r.

Miejsce i punkt pobrania: WZZ Brzeziczki; gm. Piaski, Emilianéw 34 — posesja prywatna

Badany obiekt: woda do spozycia przez ludzi

Prébke pobrat: Karolina Welman — Cichocka, Artur Pietron — przedstawrczele zleceniodawcy

Data i godzina pobrania probki: 20.02.2023 r. godz. 107

Metoda pobrania probki: PN-ISO 5667-5:2017-10

Nr protokotu pobrania prébki: ONS-HK.903.10.2023

Prébke dostarczyt: Karolina Welman — Cichocka, Artur Pietrori — przedstawiciel zleceniodawcy

Data i godzina dostarczenia probki: 20.02.2023 1. godz. 12 ‘

Stan probki: prawidtowy

Nr probki; M.23.2023

Cel badania: przewidziany w przepisach prawa - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294)

Data rozpoczgceia i zakonczenia badai: 20.02.2023 r. / 22.02.2023 1.

Najwyzsze
L iy di alne ; .
Badana cecha Metoda badawcza Jednostka Wartos¢ s‘igzu:;f:;:; Uwagi:
przedzial ')
Metnogé PN-EN IS0 7027-1:2016-09 A NTU 0,26 £ 0,04 2 1 :
Akceptowalna
PN-EN 180 7887:2012 A <53 ot
-EN 15 . onsumentow 3
BarvR +Ap1:2015-06 p. 6 el Ry (5+2)? ibz |PH:T3
nieprawidiowych
zZmian
Metoda pelna, parzysta, wybor niewymuszony
Akceptowalty | Sktad zespolu oceniajgcego: 3 osoby.
; przez Woda odniesienia: woda destylowana uznana
. < 4) e
Liczba PIOBOWA | pNLEN 1622:2006 A TON g 1 Kot o przez zespol oceniajgey jako woda bez
zapachu TON akceptowalny £oee I h
nieprawidiowyc_h W}'CZ!.}WS nego zap.ac U, !
PR Data i godz. badania: 22.02.2023 r. godz. 10'*
. Temperatura probki: 23,0°C
pH PN-EN IS0 10523:2012 A - 7,2£0,2% 65 -95 Temperatura prébki: 20,1°C
Slr;lftw occ::‘c::c Temperatura probki: 19,7°C
by PN-EN 27888:1999 A uS/em 740 £ 267 2500 Korekta za pomocyg urzadzenia do kompensacji
wiadciwa
w temp. 25°C wplywu temperatury,

Dane przekazane przez klicnta przedstawione sa w sprawozdaniu czcionkg pochyia : ‘

A - Metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr akrcdytitc;t AB 714 Aktuainy zakres akredytacji www.pca.gov.pl

! Wg Rozporzadzenia Minisira Zdrowia z dnia 07.12.2017 1. w sprawie jakosci wody preeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz.2294).

2 Podana niepewnosé obliczona jest przy pozmme ufnosei 95% z zastosowaniem wspdlczynnika rozszerzenia k=2 i nie uwzglqdma «¢tapu pobicerania oraz transportu probek.
# Wynik ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnoscig dla wartosol gramcmej

4 Wynik ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody; zidentyfikowane na etapie szacowania niepewnosci sktadowe nie majg wplywu na oceng

Zapachir Miodszy asystent

mgr M%nyszko

Podpis osoby sporzadzajacej sprawozdanie Pdem osoby autoryzujdetj sprawozdanie

Miodszy asysten:

Wyniki badan odnoszq si¢ wylacznie do otrzymanej probki.
Sprawozdanie nie moze byc bez piseningj zgody Laboratorium powua!anc inaczej jak w calosci.

Koniec sprawozdania

Dziaf Laboratoryjny PSSE w Lublinie Zalgcznik 03 e do IR-06/PO-03 edyeja 37 obowiazuje od dnia 01.08.2022r. Strona 1/1
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr DL.9051.1.89.2023

Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Swidniku,
ul. Lotnikéw Polskich 1, 21-045 Swidnik
Podstawa badania: Porozumienie nr DL.9050.5.4.2023 z dnia 07.02.2023 r.
Miejsce i punkt pobrania: WZZ Brzeziczki, gm. Piaski; gm. Piaski, Emilianow 34 — Posesja prywaina
Badany obiekt: woda do spozycia przez ludzi
Probke pobrat: Karolina Welman — Cichocka, Artur Pietror — przedstawiciele zleceniodawcy
Data i godzina pobrania probki: 20.02.2023 r. godz. 10%2
Metoda pobrania prébki: PN-EN ISO 19458:2007
Nr protokotu pobrania prébki: ONS.HK.903.10.2023
Prébke dostarczyt: Karolina Welman — Cichocka, Artur Pietrov — przedstawiciele zleceniodawey
Data i godzina dostarczenia probki: 20.02.2023 r. godz. 122
Stan probki: prawidtowy
Nr prébki: M.23.2023
Cel badania: przewidziany w przepisach prawa - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)
Data rozpoczecia i zakonczenia badan: 20.02.2023 r. / 23.02.2023 .

o Najwyzsza dopuszezalna wartosé!
Badana cecha Metoda badawcza b Ll Jednostki : :
adania Liczba Objetosé probki
mikroorganizmow [ml]
Liczba mikroorganizmow
w temp. 22°C 2 s ; 2 . Bez nieprawidlowych
Metoda piytkowa- posiew FI-BH IS0 16222,2004 # [0+5]%* Jue/tmt zmian* ]
wglebny
Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 4
Metoda filtracji membranowej 12+A1:2017-04 2 Jtk/100ml 0 1o
Liczba bakterii Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 ;
Metoda filtracji membranowej | 12+A1:2017-04 Jte/100m1 0 100
Liczba enterokokow katowych | . s . ;
Metoda filiracji membranows) PN-EN ISO 7899-2:2004 A 0 jtk/100mi 0 100

jtk — jednostki tworzgce kolonie
A — metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji Nr akredytacp AB 714. Aktualny zakres akredylac_u WWW.pea.gov.pl
1) Wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczongj do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz. 2294)
" Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizmow nie przekraczala:
- 100 jik/1 ml w wodzie wprowadzangj do sieci wodociggowej
=200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta
*¥Podano wartos$é niepewnodei rozszerzonej pomiaru przy poziomie ufnosei 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2

Nicpewnos¢ wyznaczona w eksperymencie globalnym (niepewnosé pobierania probek wody nie uwzgledniona w calkowitcj nigpewnosdci badania).
Dane dostarczone przez klienta przedstawione sa w sprawozdaniu czcionkg pochyla.

Miodszy nt Miodszy

Podpis osobjf,g}qgg - ... 2 gl,? &E%W ....... 6££lm1ie I’odpis metgg au%w)g% g(ﬁbjge%ozﬂame

Wyniki badania odnosza si¢ wylacznie do otrzymanej probki.
Sprawozdanie nie moze by¢ bez pisemnej zgody Laboratorium powielane inaczej jak w calosei.
Koniec sprawozdania

Dzial Laboratoryjny PSSE w Lublinie Zalgeznik 03 a do IR-06/PO-03 edycja 35 z dnia 12.12. 20221' Strona 1/1
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| K% /O SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr DL.9051.1.90.2023

Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Swidniku, 21-045 Swidnik,
Al. Lotnikow Polskich 1
Podstawa badania: Porozumienie nr DL.9050.5.4.2023 z dnia 07.02.2023r.
Miejsce i punkt pobrania: WZZ Brzeziczki; gm. Piaski, 21-050 Piaski, Majdan Brzezicki 40; blok mieszkalny
— kran w pomieszczeniu praini
Badany obiekt: woda do spozycia przez ludzi
Probke pobral: Karolina Welman — Cichocka, Artur Pietror —~ przedstmwaele zleceniodawcy
Data i godzina pobrania probki: 20.02.2023 r. godz. 10
Metoda pobrania probki: PN-ISO 5667-5:2017-10
Nr protokotu pobrania prébki: ONS-HK.903.10.2023
Probke dostarczyt: Karolina Welman — Cichocka, Artur Pietron — przedstawiciel zleceniodawcy
Data i godzina dostarczenia prébki: 20.02.2023 r. godz. 12%
Stan probki: prawidlowy
Nr probki: M.24.2023
Cel badania: przewidziany w przepisach prawa - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r.
w sprawie jakosdci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294)
Data rozpoczgcia i zakoficzenia badan: 20.02.2023 r. / 22.02.2023 r.

Najwyzsze
" 3 dopuszczalne i
Badana cecha Metoda badawcza Jednostka Wartosé stezetiie ob Uwagi:
przedziat
Mgtnos¢ PN-EN IS0 7027-1:2016-09 A NTU 0230032 1 -
i Akceptowalna
PN-EN [SO 7887:2012 3 s
-EN : A <35 kensumentow | .y
Basw +Ap1:2015-06 p. 6 mg/L Pt (5£2)2 ibez pH:7.3
nieprawidiowych
zindan
Metoda pelna, parzysta, wybor niewymuszony
Akceplowalny | Skiad zespotu oceniajgcego: 3 osoby,
; Brees Woda odniesienia: woda destylowana uznan
4) e 5 : ty! u a
L‘;;ig:f?g&wg PN-EN 1622:2006 A TON akc: t‘iwa[ kom’fg:;“mw przez zespol oceniajgey jako woda bez
2 . nigptawidlowyeh | Wyczuwalnego zapachu.
Zmian Data i godz. badania; 22.02.2023 r. godz. 10"
Temperatura probki: 23,0°C
pH PN-EN 1SO 10523:2012 A - 734022 6,5 -9,5 | Temperatura probki: 19,8°C
S{:f:;:;‘;éc . _ : Temperatura probki: 19,5°C
AT PN-EN 27888:1969 A uS/em © 7384252 2500 Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji
w mp, 25°C : : i wplywu temperatury.

| Dane przekazane przez klicnta przedstawione sg w sprawozdaniu czeionkg pochy}q.

A - Metoda akredytowana przez Polskic Centrum Akredytacji, Nr akredytacji AB 714. Aktualny zakres akredytacji www.pea.pov.pl

" Wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sptawie jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz.2294).

B Podana niepewno$é obliczona jest przy poz:ome ufnosci 95% z zastosowaniem wspdlezynnika rozszerzenia k=2 i nie uwzglednia etapu pobierania oraz transportu probek.
¥ Wynik ponizej dolnej gé’amcy zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnoscia dla wartosei granicznej.

* Wynik ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody; zidentyflikowane na etapie szacowania niepewnosci sktadowe nie maja Wp{ywu na oceng

zapachu. Miodszy asystent Miodszy asystent
............. mgr-MagdaiOn ceriesneiannns JOGE agda Pnyszko
Podpis osoby sp{)rgégdzajqw spgc»)vozdamc Podsz osoby autoryzujace) spr):{wozdamc

Wyniki badan odnosza si¢ wylgeznie do otrzymanej probki.
Sprawozdanie niec moze by¢ bez pisemnej zgody Laboratorium puwxelane inaczej jak w calosci.

Koniec sprawozdania -

Dzial Laboratoryiny PSSE w Lublinie Zatacznik 03 e do IR-06/PO-03 edycja 37 obowigzuje od dnia 01.08.2022r. Strona 1/1
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr DL.9051.1.91.2023

Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Swidniku,
ul. Lotnikéw Polskich 1, 21-045 Swidnik
Podstawa badania: Porozumienie nr DL.9050.5.4.2023 z dnia 07.02.2023 r.
Miejsce i punkt pobrania: WZZ Brzeziczki, gm. Piaski; 21-050 Piaski, Majdan Brzezicki 40 - Blok mieszkalny
— kran w pomieszczeniu pralni
Badany obiekt: woda do spozycia przez ludzi
Probke pobrat: Karolina Welman — Cichocka, Artur Pietron — przedstawiciele zleceniodawcy
Data i godzina pobrania prébki: 20.02.2023 r. godz. 107
Metoda pobrania probki: PN-EN ISO 19458:2007
Nr protokotu pobrania probki: ONS.HK.903.10.2023
Probke dostarczyt: Karolina Welman — Cichocka, Artur Pietron — przedstawiciele zleceniodawcy
Data i godzina dostarczenia probki: 20.02.2023 r. godz. 12%
Stan probki: prawidtowy
Nr prébki: M.24.2023
Cel badania: przewidziany w przepisach prawa - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)
Data rozpoczgcia i zakonczenia badan: 20.02.2023 r. /23.02.2023 r.

Whik Najwyzsza dopuszezalna warto§é!)
Badana cecha Metoda badaweza 3/11 ) Jednostki ; . -
badania Liczba Objetosé probki
mikroorganizmdow {ml}]
Liczba mikroorganizmow
w {emp. 22°C 2 ; . 2 ; Bez nieprawidlowych
Metoda plytkowa- posiew PN-ENISO 6222,2004 4 [0+5]** jtk/1ml zmian* !
wglebny
Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A ;
Metoda filtragji membranowej 124A1:2017-04 0 JUA100mi 0 L
Liczba bakuerii Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 i
Metoda filtracji membranowej | 12+A1:2017-04 Jtk/100ml 0 100
Liczba enterokokéw kalowych ol ; : :
Metods filtrasfi membranowej | PN VEN 150 7899-2:2004 A 0 jtk/100ml 0 100

Jjtk — jednostki tworzgee kolonie

A — metoda akredytowana przez Polskic Centrum Akredytacji Nr akredytacji AB 714. Ak(ualny zakres akredytacji www.pea gov.pl

}) Wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r, w sprawie Jaknscx wody przeznaczonej do spozyeia przez ludzi (Dz.U.2017 poz. 2294)
* Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej

- 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta

**Podano warto$¢ niepewnodci rozszerzonej pomiaru przy poziomie ufuosci 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2,

Niepewno$é wyznaczona w eksperymencic globatnym (niepewnos¢ pobierania probek wody nie uwzgledniona w calkowite] niepewnosci badama)

Dane dostarczone przez klienta przedstawione sg w sprawozdaniu czcionky pochyla, 1erowmk Dzig

nt Mtodszy o y

o

Podpis osobyaper Iz danie Podpis osobmgmé‘gbumcﬁmﬁwmame

Wyniki badania odnoszy sig wquczme do otrzymanej probki.
Sprawozdanie nie moze by¢ bez pisemnej zgody Laboratorium powielane inaczej jak w calosci.

Koniec sprawozdania

Dziat Laboratoryjny PSSE w Lublinic Zalgcznik 03 a do IR-06/PO-03 edycia 35 z dnia 12.12.2022r. Strona 1/1
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr DL.9051.1.92.2023

Nazwa i adres klienta: Powialowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Swidniku, 21-045 Swidnik,
Al Lotnikéw Polskich 1
Podstawa badania: Porozumienie nr DL.9050.5.4.2023 z dnia 07.02.2023r,
Miejsce i punkt pobrania: WZZ Brzeziczki; gm. Piaski, 21-050 Piaski, Brzezice 44; blok mieszkalny — kran w piwnicy
Badany obieki: woda do spozycia przez ludzi
Prébke pobral: Karolina Welman — Cichocka, Artur Pietron — przedstawiciele zleceniodawcy
Data i godzina pobrania probki: 20.02.2023 r. godz. 107
Metoda pobrania probki: PN-ISO 5667-5:2017-10
Nr protokohu pobrania prébki: ONS-HK.903.10.2023
Probke dostarczyt: Karolina Welman — Cichocka, Artur Pietroni — przedstawiciel zleceniodawcy
Data i godzina dostarczenia prébki: 20,02.2023 r. godz. 12%
Stan prébki: prawidlowy
Nr prébki: M.25.2023
Cel badania: przewidziany w przepisach prawa - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294)
Data rozpoczgeia i zakonczenia badafi: 20.02.2023 r. /22.02.2023 r.

Najwyzsze
dopuszczalne i
Badana cecha Metoda badawcza Jednostka Wartosé siezenie lub Uwagi:
przedziat D
Metnosé PN-EN 1S0 7027-1:2016-09 A NTU = 0’203) 1 -
g ’ 0,20+ 0,022
Akceptowalna
przez
Barwd PN-EN ISO 7887:2012 A mg/l Pt <5 konsumentow H: 7.4
+Ap1:2015-06 p. 6 (5+£2)2 ibez Pids
nieprawidlowych
zmian

Metoda bc{na, parzysta, wybor niewymuszony
Akceeptowaluy | Skiad zespotu oceniajgcego: 3 osoby.
precz. Woda odniesitnia: woda destylowana uznana

Liczb y S <14 7 Y )
Z;;:CELI: TI("Cgi(lii“a PN-EN 1622:2006 A TON g o téwaln km’si“ g’ef“uw przez zesp6l oceniajacy jako woda bez
F Y nieprawidlowych wyczuwalnego zapachu.

Zinian Data i godz. badania; 22.02.2023 r. godz. 10
Temperatura probki: 23,0°C

pH PN-EN ISO 10523:2012 A - 734022 6,5 -9,5 Temperatura probki: 20,0°C
;’;:gt?;{ir:lcfc ‘ Temperatura probki: 19,7°C
whasciwa PN-EN 27888:1959 A uSfem 743+ 262 2500 Korekta za pomocs urzadzenia do kompensagji

w temp. 25°C wplywu temperatury,

Dane przekazane przez klienta preedstawione s3 w sprawozdaniu czcionka pochyla. ‘ L

A - Metoda akredytowana przez Polskic Centrum Akredytacii, Nr akredytacji AB 714, Aktualny zakres akredytacji www.pea.gov.pl

! Wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12,2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz.2294).

2 Podana niepewnosé obliczona jest przy poziome ufriosci 95% z zastosowaniem wspblczynnika rozszerzenia k=2 i nie uwzglednia etapu pobicrania oraz transportu probek.
» Wynik ponizej dolnej granicy zakresn pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnoscia dla wartosci granicznej.

# Wynik ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody; zidentyfikowane na etapie szacowania nicpewnosci sktadowe nie maja wplywu na oceng

zapachuL.
Miodszy asystent Mlodszy asystent
............... mgr MagdaOnyszko . 8 Magda Boysoko ... :
Podpis osoby sporzadzajgcej sprawozdanie Podpis osoby autoryzujgee} sprawozdanie

Wyniki badan odnosza si¢ wylaeznie do otrzymanej probki.
Sprawozdanie nie moze by¢ bez pisemnej zgody Laboratorium powielane inaczej jak w catoscei,

Konige sprawozdania
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Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemialogics)

w Swidniku
PCA Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna/tliublinge: ©
s Dzial Laboratoryjny DNIA 13 -03- 2073
BEA 20 — 029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12 tel. 81-47-87-116 "
w e-mail: lab.psse.lublin@sanepid.gov.pl LZovnrnen S0 e DOADIS conee T

{

Data 23&?;2{}25

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr DL.9051.1.93.2023

Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Swidniku,
ul. Lotnikéw Polskich 1, 21-045 Swidnik
Podstawa badania: Porozumienie nr DL.9050.5.4.2023 z dnia 07.02.2023 r.
Miejsce i punkt pobrania: WZZ Brzeziczki, gm. Piaski; 21-050 Piaski, Brzezice 44 - Blok micszkalny — kran w piwnicy
Badany obiekt: woda do spozycia przez ludzi
Probke pobrat: Karolina Welman — Cichocka, Artur Pietron — przedstawiciele zleceniodawcy
Data i godzina pobrania prébki: 20.02.2023 r. godz. 10%
Metoda pobrania probki: PN-EN ISO 19458:2007
Nr protokotu pobrania probki: ONS.HK.903.10.2023
Prébke dostarczyt: Karolina Welman — Cichocka, Artur Pietrovi — przedstawiciele zleceniodawcy
Data i godzina dostarczenia probki: 20.02.2023 r. godz. 123
Stan probki: prawidtowy
Nr prébki: M.25.2023
Cel badania: przewidziany w przepisach prawa - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 1.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)
Data rozpoczecia i zakonczenia badan: 20,02.2023 r. / 23.02.2023 r.

Wwnik Najwyzsza dopuszczalna wartoge!)
Badana cecha Metoda badawcza i Jednostki ; ) )
badania Liczba Objetosé probki
mikroorganizmow ml]
Liczba mikroorganizmow
w temp. 22°C o Sa s 4 . Bez nicprawidiowych
Metoda ptytkowa- posiew PR-ENIN016222:2004 A [0+8]** jt/ bl Zzmian* .
wglebny
Liczba bakterii grupy coli PN-EN 150 9308-1:2014- A :
Metoda filiracji membranowej | 12+A1:2017-04 § ko0l 0 Ly
Liczba bakterii Escherichia coli | PN-EN 1SO 9308-1:2014- A 0 :
Metoda filtracji membranowej | 12+A1:2017-04 kel Ml ¢ 190
Liczba enterokokow kalowych st s ;
Metoda filtracji membranowej PN-EN ISO 7899-2:2004 A 0 jtk/100mt 0 100

Jjtk — jednostki tworzace kolonic

A — metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji Nr akredytaql AB 714, Aktualny zakres akredytacji www.pca.gov.pl

1) Wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.201 7r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez Iudzi (Dz.U.2017 poz, 2294)
* Zgodnie z Rozporzadzenicm Ministta Zdrowia z dnia 07.12.2017r. zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przckraczala;

- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzangj do sicci wodoc:qgowcj

- 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta

**Podano wartoéé niepewnosci rozszerzonej pomiaru przy poziomie ufhosci 95% i mpélczyﬂmku rozszerzenia k=2,

Niepewno$é wyznaczona w eksperymencie globalnym (niepewnoéé pobierania probek wody nie uwzgledniona w ca{kownej ampcwnmc: badania).

Dane dostarczone przez klienta przedstawione sg w sprawozdaniu ¢z¢ionka pochylg.

Miodszy

Mlo%\ﬁm

Podpis o&%ysfmgpmrawozdame Pﬂdpm 05051 ag)tjoryzuﬁ;céj sprawmdame

Wyniki badania odnosza si¢ wylacznie do otrzymanej probki.
Sprawozdanic nie moze byé bez pisemnej zgody Laboratorium powielane inaczej jak w catosei.

Koniec sprawozdania
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